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przewód wentylacyjny szybu 

windy, rura o250 chromo-nikl.

obudowa ppoż. przewodu wentylacyjnego w postaci 

obudowy 2 płytami g-k ppoż. EI60 oraz warstwą wełny 

mineralnej gr. min. 3cm na całej wysokości strychu 

UWAGA: Wyprowadzić przewód wentylacyjny szybu windy min. 30cm powyżej kalenicy

płyta nadszybia windy

REI60

+6,75 m

szyb windy

+12,40 m

systemowe uszczelnienie przejścia przewodu wentylacyjnego 

do pokrycia dachowego ceramicznego, wykonane z EPDM
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